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Vallox Lüftungsgerät MV-Gerätebaureihe  
- Deaktivierte Kälterückgewinnung  

 
aktuell kann es bei den MV-Geräten mit der Softwareversion 2.x dazu kommen, dass die Geräte 

nicht in den Modus der Kälterückgewinnung wechseln. Nach Rücksprache mit VxF liegt es an der 

neuen Software, d.h. Geräte mit einer älteren Version sind davon nicht betroffen. Dieser Bug wird 

beim nächsten Update behoben. 

Laut VxF gibt es einen Workaround, damit es wieder funktioniert. Damit kann dem Kunden dann 

fürs erste weitergeholfen werden. 

Workaround: 

 

1. Zum Menüpunkt „Spezielle Einstellung“ wechseln 
2. Dort zu den Relais-Einstellungen gehen 
3. Und unter „Steuerung Kanal-Wärmetauscher“ 
4. Bei der Verwendung der Kanal-Wärmetauscher  Vorheizregister wählen 
5. Danach kann man wieder die ursprüngliche Relais-Einstellung auswählen 


