Stand 13.12.2018 / Scriptversion 21b05: 
Testbedingung: 
Habe Profile-2 incl. ICAL-Events angelegt und für den Raum Büro aktiviert.
Für mich haben sich schon beim lesen der FAQ folgende Frage ergeben:
1. Du schreibst da:
[bookmark: _GoBack][image: ]
Warum soll ich denn ein zusätzlich VIEW anlegen? Innerhalb der VIEW gibt es doch die Checkbox zum Auswählen des jeweiligen Profiles?
[image: ] 

Habe also erstmal nichts an dem VIEW geändert, sondern „nur“ MaxProfile = 2 gesetzt. Habe danach den Google-Event eingetragen, in meinem Beispiel:
Büro_2 um 10 Uhr
[image: ]


Anbei der Auszug aus dem Logfile der zeigt das die Soll-Temp 19 ist, aber auf 18 Grad abgesetzt wurde, was ich aber nicht verstehe weil die Absenktemperatur 2 Grad sind und es 17 und nicht 18 Grad hätten sein müssen, oder?
[image: ] 
[image: ]
[image: ]

Vielleicht hast du dafür ja eine plausible Erklärung.
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Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Biro
1loop Devices gestarted fuer Raum Biiro

jetzt gent es in die Man.
Routine SelectSwitchTime
Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Feiertag 16:00:00 fuer RaumBuro Reumprofil ist 2
Routine SelectSwitchTime - Nichster Zeitslot ist Feiertag_21:00:60 fuer RaumBiro Raumprofil ist 2
Routine SelectSwitchTime - Nichste Solltemperatur ist 21 fuer RaumBiro Raumprofil ist 2
ManAdjustments gestartet

Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?:
Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?:
Ergebnis ManAdj - false

false
false
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Routine Loop Devices: es soll eine Temp-Findung durchgefiihrt werden

Setze Biiro.Source_Global_Raa
Routine SelectSwitchTime
Routine ExecuteTempDeterm:
Routine ExecuteTempDetern:
Setze Biiro.Source_Profil

Setze Biiro.Source_ICALEvent zu Biiro_2
Setze Biiro.Source_Schedule zu Feiertag 16:00:00
Setze Biiro.Source_NextTemp zu 20
Schedule geldscht
Setze Schedule fiir nichste Planzeit 8 © 16 * * * fir Raum Biro
Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Biiro

ir Biro

Aktuelle Solltemperatur ist 19 fuer Raum Biiro Raumprofil ist 2
ation: raum BiiroSolltemp nach Switchtime: 19 Findung Feiertag 16:00:00
ation: raum BiroSolltemp nach overrule: 18 Findung Absenkung Abwesenheit
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Die Anzahl der Profile, die zur Verfiigung stehen werden in den Einstellungen vorgegeben. Wenn
maximal 2 Profile je Raum benétigt werden, dann sollte die Einstellung MaxProfile = 2 sein.
Damit werden je Raum die notwendigen Datenpunkte angelegt

Um zusétzliche Profile zu nutzen sind zusatzliche Views notwendi Dazu muss
je Profil ein View angelegt werden. Die Datenpunkte der neuen Views missen aber noch auf das
alternative Profil gedndert werden. Hierzu einen geeigneten Editor verwenden (Empfehlung
notepad++), den View des betreffenden Raumes laden und durch Suchen und Ersetzen d@ndern
2.B. Suche Profil-1 und ersetze mit Profil-2

Mir ist bewusst, dass die Views auch anders gestaltet werden konnten z.B. durch nutzung von
View in View oder ggf auch durch andere MaBnahmen. Falls jemand dazu Vorschlage macht,
ware ich sehr dankbar.
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